
Vallée du CADY

SCHEMA SYNOPTIQUE EAU POTABLE

javel

RV alti.

E.V
commande

remplissage

RV motorisé

D débitmètre
double sens

départ
Cerisiers

départ
St-Vincent

décanteur
dessableur

dégrilleur
partiteur

trop plein
vers rivière
CADY

dégrilleur
fine maille

Usine de traitement

NF

NFjavel

CASTEIL
village

VERNET
ST-VINCENT

VERNET
rive droite

haut service VERNET
rive gauche
bas service

CORNEILLA CORNEILLA
écarts

VERNET
bas

service

237 m3

Corneilla

400 m3 400 m3

Les Cerisiers

Saint-Vincent

Réservoir Intermédiaire

400 m3 400 m3

300 m3

500 m3

Casteilprise d’eau du Cady

15

Analyseur
de

chlore

F1

Chlore gazeux

D débitmètre

RV motorisé

RV motorisé 75 m375 m3

Casteil

javel

F3 F2

DD NF

NF

4-filtre
à sable

bâche
eau traitée

3-mélange
reminéralisation

2-décanteur

1-coagulation
floculation

1 2 3 4

D
débitmètre


